GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

SYNCHRO COMIPACT

Ce document vous permettra de manipuler
rapidement et facilement le produit. Néan-
moins, il est essentiel que vous vous référiez
a la documentation technique pour la mise en
service.
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Pour plus d’informations sur ce produit, con-

tactezvotredistributeurounotre équipe support.

Tous nos produits ont une garantie d’un an
Support technique: +33 492 38 86 86
E-mail: support@cretechnology.com
SKYPE: support-cretechnology.com

Documentation technique (www.cretechnology.
com/fr/couplage/119/synchro-compact), ~ section
documentation technique. (Fichier : #synchro-
compact-technical-documentation-en-xxxx.pdf#)

" NAVIGATION

Le SYNCHRO COMPACT peut-étre configuré par sa face avant:
- La partie supérieure et centrale: dédiée a la navigation, a la surveillance et a I'affichage de mesures.

Lorsque le SYNCHRO COMPACT est allumé, vous pouvez accéder aux menus & 3 niveaux différents (Pour accéder a la page des mots de passe, appuyez sur ESC.):

Niveau 0 : Pas de mot de passe, appuyer sur <ENTER» pour accéder a I'écran “affichage”,
Niveau 1 : Appuyer sur «<ENTER» pour aller dans le menu “affichage”. Sélectionner le menu «configuration» ou «systéme» avec la touche «L». Appuyer sur <ENTER» pour
accéder au “mot de passe”. Changer de caractére avec la touche «1»; passer au caractere suivant avec «-». Mot de passe niveau 1 : «1»

NOTE . Le niveau 1 permet d’accéder aux réglages basiques recommandés pour démarrer la mise en service de votre application. C’est équivalent au mode standard du
logiciel i4Gen Suite

Niveau 2 : Appuyer sur «<ENTER» pour aller dans le menu “display”. Sélectionner le menu «configuration» ou «systeme» avec la touche «4». Appuyer sur <ENTER» pour
accéder au “mot de passe”. Changer de caractere avec la touche «»; passer au caractére suivant avec «—». Mot de passe niveau 2 : «1234».

NOTE : Le niveau 2 permet d’accéder a tous les réglages du produit pour une mise en service optimum de I'application. C’est I'équivalent du mode avancé du logiciel i4Gen
Suite. Pour les réglages complexes, utiliser le logiciel i4Gen Suite (entrées analogiques, Easyflex, sélections alternatives, etc ..).

LES DIFFERENTS MENUS SONT CLASSES COMME CECI

technolog

AFFICHAGE CONFIGURATION SYSTEME
Mesures électriques générateur et - Définition de I'installation (mon numéro, nombre de générateurs. Niveau 2 : controle Réglage date
CENTRALE AVR : fréquence, tension, PT. GENERAL dead bus, architecture U, mode contrdle de phase. DATE/HEURE et heure.
BUS Mesures électriqgues du bus o Définition des mesures électriques, rapport TP et valeurs nominales générateur tension Réglages de
fréquence, tension, PT. GENERATEUR fréquence). Réglage AVR (amplitude, offset, statisme). Niveau 2 : Réglage AVR (AVR In- . I'affichage
Mesures électriques pour la syn- verse, bande morte, pulse). PARAMETRES | : contraste,
SYNCHRO. chronisation : phase, fréquence,| |BUS Réglage Tension nominale, rapport de TP. ECRAN retro-éclairage
tension, rotophase. Définition du moteur : type du moteur, mesure vitesse et consignes. Réglage régulation et lécran de
MOTEUR Mesures vitesse du moteur : vi-| |MOTEUR de vitesse (amplitude, offset, statisme). Niveau 2 : communication CAN J1939. Sélec- veille.
tesse nominale et régulation. tion de la consigne vitesse 2. Réglage Régulation (sorties Inverses, bande morte, pulse). | Communica-
ENTREES/ Afﬁ(.;hage temps ré’e| sur elntrées/ ENTREES/SORTIES Rgglages E/S "TOR". Réglages sorties relais. Réglages sorties contrble disjoncteur gé- ETHERNET t|gn Etherr;t,
SORTIES sorties TOR, et entrées/sorties TOR nérateur. _ N _ adresses [,
déportées (CANOpen). BOUCLE DE Réglages Synchronisation gain global freq, phase, tension). Niveau 2 : réglages Synchro- efc ...
Informations du produit: numéro de REGULATION nisation gain Pid proportionnelle, intégrale et dérivée global freq, phase, tension).
APROPOSDE | série et version firmware. PROTECTIONS Protections de fréquence, tension, déséquilibre
GENERATEUR* quence, » gesequitiore.
AUTRES . . . . . .
PROTECTIONS* Protections des entrées analogiques, batterie, boost batterie et sorties.
TEMPORISATIONS* |Réglages des temporisations pour la stabilisation et Klaxon.
SYNCHRO.* Fenétre d'acceptation en tension, fréquence, et phase. Gestion défaut synchronisation.
\";I:RTE PAR NUM Réglages personnalisables a la demande (pour utilisateurs expérimentés).
* NIVEAU 2 UNIQUEMENT

CRE TECHNOLOGY - 130, allée Charles-Victor Naudin - Zone des Templiers - SOPHIA ANTIPOLIS - 06410 BIOT - FRANCE
Phone : + 33 (0)4 .92.38.86.82 - www.cretechnology.com - info@cretechnology.com

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE_SYNCHRO COMPACT_FR_A2020



https://www.cretechnology.com/fr/couplage/119/synchro-compact

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

SYNCHRO COMIPACT

CABLAGES
Les schémas de cablages, ainsi que les dimensions/découpes du produit sont disponibles sur notre site internet, (www.cretechnology.com/fr/couplage/119/synchro-compact), dans
la section documentations et informations techniques. Fichier : #synchro-compact-hmi-core-standard-wiring-schematics-revision-xxxx.pdf

CONNEXIONS PG Alimenter le controleur. Connecter le port Ethernet (RJ45-LAN) de votre ordinateur au port Ethernet de votre contrbleur. Pour étre en mesure d'établir la communi-
cation entre le logiciel i4Gen Suite et le controleur, 'adresse réseau des appareils doit étre configurée:

1. Pour la configuration du réseau PC, veuillez vous référer aux parametres réseau de votre Windows.

2. La configuration réseau du contréleur est a effectuer par la face avant du contréleur ou avec le logiciel i4Gen Suite.

3. La configuration réseau des appareils doit étre compatible: L'adresse IP par défaut sur les controleurs CRE TECHNOLOGY est : 192.168.11.1

Installation du logiciel i4Gen Suite
www.cretechnology.com/fr/c/33/produits/logiciels

Cliquer sur I'icone “SCGAN”
-+ \lotre SYNCHRO COMPACT sera identifié.

8- --- Cliquer sur I'icone
“AUTO CONFIGURATION” pour adapter
automatiquement les adresses IP

Ouvrir le Iog:iciel i4Gen
Suite et aller dans le
menu "Easy Connect"

.. Votre systéme est prét

’. En cliquant sur cette icone, vous avez
acces au produit et & ses parametres

UNE FOIS CONNECTE(E), LA NAVIGATION EST POSSIBLE DANS LES DIFFERENTS MENUS

SUPERVISION DU CONTROLEUR PARAMETRES STATIQUES DU CONTROLEUR NOTE

) (4] o<1 = H| Avant la mise en service ou I'exploitation de votre
équipement, veuillez lire attentivement le manuel de
I'utilisateur et autres documents applicables. Appliquer
soigneusement les instructions de sécurité.

Ne pas les appliquer peut entrainer des dom-
mages matériels et humains.

Les moteurs, turbines ou tout autre type de générateur
doivent étre équipés de protections (survitesse, tem-
pérature, pression... en fonction de votre installation).

Nous offrons également des formations personnali-
sées et spécifiques sur notre gamme de produits et
FARAM'FFRESDYNAM\QUESDUCmﬂﬂéiﬂjﬂ PARAMETRES DE L'APPLICATION de |OgICIe|S aInSI que deS Serv'ces Supplémentalres
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tels que: intervention technique sur site, ingénierie
d’application ou support technique.

PARAMETRES STATIQUES DU CONTROLEUR

SUPERVISION DU CONTROLEUR

H :@u

PARAMETRES DYNAMIQUES

o Vérifier la protection arrét d’urgence. Vérifier que la fermeture du disjoncteur sur un jeu de barre mort est possible. Tester la commande d’ouverture et de fermeture du
disjoncteur : en utilisant une ou plusieurs entrées logiques pour lesquelles la fonction Relais 1 ou 2 forcé aura été sélectionnée. Débrancher la sortie de commande du dis-
joncteur. Vérifier le sens des phases et la concordance des phases en amont et en aval du disjoncteur. Vérifier le cablage des références de tension du générateur et du bus.

e Connecter la régulation de vitesse et I'AVR au produit, vérifier les valeurs nominales, et ainsi que les excursions sont de I'ordre de + /- 8%. Pour faire du +/- vite et faire
varier la fréquence, utiliser des entrées logiques paramétrées avec les fonctions : Entrée + vite et Entrée — vite. Pour faire du +/- U et faire varier la tension, utiliser des
entrées logiques paramétrées avec les fonctions : Entrée + U et Entrée — U.

e Tester la synchronisation, sans reconnecter le disjoncteur, et vérifier aux bornes des disjoncteurs un écart de tension <40Vac. Si les tests sont concluants, il nous reste a
régler le PID de synchro.
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